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ARAHAN KEPADA GALON:
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH {7} mukasurat bercetak
sebelum anda mamulakan peperiksaan ini.
Kenas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya'
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja'
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru'
Semua iawapan perlu dijawab dalam Eahasa Malaysia'
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1" lal Terangkan objektif-objektif utama dalam perpncangaL sistem ventilasi yang cekap
untuk sesuatu logi pemprosesan, tapak industri ataupun sebuah lombong bawah
tanah. Huraikan tiga jenis gas pencemar yang perlu sentiasa diawasi untuk
keselamatan dan juga punca keluarannya gas-gas yang anda telah sebutkan.
( 20 markah)
Ibl Sebutkan hukum ventilasi untuk rangkaian ventilasi 'sislem selari' dan 'sistem siri'.
Lakarkan lengkung Tekanan - Quantiti (P-Q curve) bagi 'tekanan dan ouantiti
kumulatjf' unluk rangkaian ventilasi yang berikut:
tl) sistem siri(ll) sistem selari.
$A markah)
[c] Empat laluan udara yang teratur sebagai rangkaian sistem selari mempunyai nilai
rintangan (N-s2/m8) saperti yang berikut:
-2-
Laluan 1
Laluan 2
Laluan 3
Laluan 4
2.637 (R1),
0.151 (R2),
0.328 {R3},
0.388 {R4).
-+
-)
4
--+
Jika quantiti udara sebanyak 50 m3/s melalui rangkaian tersebut, kirakan nilai
untuk ciri-ciri yang berikut:
{i} purata rintangan rangkaian ( Rr),
{ii) perbedzaan tekanan dalam rangkaian (H1),
(iii) quantity udara dalam Laluan Udara 1 (Q,).
(40 markah)
..3/-
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l-luraikan, dengan gambarajah yang sesuai, apanya:
IEBS 416/31
- ventilasi asli { natural ventilation ).
- kelebihan ventilasi asli,
- fakor-faktor yang akan menjejas aliran udara melalui sebuah syaf
jika udara diluar syaf/terowong lebih panas atau lebih sejuk
daripada suhu dalam syaf/terowong.
(50 markah)
lbl Data-data berikut telah dikumpulkan dalam suatu kajian tekanan (pressure
survey) di dalam syaf dengan menggunakan teknik ' kaedah jenis isipadu 
-
penuh dan ispadu tedurun '( full and reduced volume method) .
Tentukan nilai oenghilangan tekanan_rarual ( normal pressure loss ) {Py kPa)
didalam syafAerowong tegak ini.
lsipadu penuh
(2oo m3/s)
lsipadu terturur
(50 m%)
Paras (m)
{ elevation ) (kPa)
Tekan.
(k#m')
p
(kPa)
Tekan.
(kg/m31
p
Aras 3 300 m 85.023 0.936 83.882 0.953
Aras I 1800 m 95.893 1.188 99.821 1"191
(50 nnarkah)
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3. lal Bincdngkan perkaitan hukum-hukum kioas terutamanya 'kadar isipadu aliran'
(volume flow rate), 'tekanan kipas' dan 'kuasa kipas' dengan ciri-ciri kadar aliran
tekanan/isipadu yang berikut:
- halaju putaran kipas;
- garispusat impeler;
' ketunnpatan udara
{30 markah )
lbl l.lyatakan perkaitan ciri-ciri utama dalam nersamaan ventilasi yang berikut:
(ai Persarnaan Atkinson,
{b) Hukurn Boyle,
{c) Persamaan Darcy-Weisbach.
Bincangkan faktor-faktor yang rnungkin akan menjadi rintangan kepada aliran
udara dalam sesuatu terowong.
(40 markah)
te] Sebuah kawasan yang tertinggal dalam sesuatu kawasan industri/lombong berukur
3m x 3m x 350nn telah diisi dengan gas pencemar yang nrerbahaya. Kirakan
lgr@L_ggg yang akan keluar daripada kawasan tersebut ke rangkaian ventilasi
utarna jika tekanan atmosfera telah jatuh daripada 103 kPa ke 90 kPa?
(30 markah)
4. [a] Huraikan, dengan gambarajah yang berpatutan, specifikasi perbedzaan, ciri-ciri
kipas, kelebihan dan kekurangan dalam kegunaan jenis kipas-vcolilagi yang
berikut:
(i) Kipas aliran paksi ( axial flow fans );
(ii) Kipas aliran empar { centrifugallradial flow fans ).
(60 markah)
-4-
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4*- tb] Kirakan, dengan menggunakan kertas graf, titik-BqngqEaliatr
( operating point ) (Graf Z) untuk sesuatu kawasan daripada maklumat lengkung
ciri-ciri kawasan/terowong (Graf X) dan lengkung ciri-ciri kipas (Graf Y) yang
berikut:
,.L
''- I
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$ ''"r 
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o.sF ;-
oL-
chara6teristic
cufve
'or
reL
'-l
I
'or
0.51-
oL
Daripada pengiraan nilai titik pengendalian ( Graf Z ), kami diberitahu bahawa halaju
kipas yang digunakan ialah 1750 rpm, Kirakan halaiu (nz rpm) kipas yang sesuai
untuk menghantar quantiti udara (Q) yang berjumlah 70 m3/s dengan perbedzaan
tekanan yang bemilai 900 Pa bila kipas tersebut dipasangkan dalam rangkaian
ventilasi saperti contah Graf Z tersebut.
(40 markah)
S. [a] Terangkan, dengan satu contoh, rekabentuk dan ciri-ciri untuk setiap sistarn-sistem
penyeiukan udara berikut yang dapat membantu dalam perancangan ventilasi
sesuatu kawasan tempat kerja yang panas:
(i) sistem seluruh udara ( all-air )
(ii) sistem seluruh air {all-water/hydronic),
{iii) sistenr gabungan seluruh air ( all'water combination ).
(40 markah)
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S.tbtr tsincangkan aneka ienis- kaedah pertucutail debu (methods
tiga jenis contoh pembersih 
--U&tQ ( air cleaners ) yang
dalam sistem PenYeiuk udara'
IEBS 416/31
of dust removal) dan
anda daPat gunakan
(30 markah)
tcI Daripada carta psikrometric kirakan nilai
untuk keadaan Yang berikut:
- suhu bulb- kering (drY'bulb )
- suhu bulb-basah ( wet'bulb )
kelernbapan relatif (relative humldity-% )
= 30oC
= 18 oC.
i30 markah)
6. [a] Terangkan komponen.komponen utama untuk gemasaooan sgbuah kipa
di tempat kerja dan ogramelel$glesg!€l yang perlu dipertimbangkan dalam
pengiraan kuasa letrik untuk motor kipas'
(20 markah)
lcl Kirakan saiz moiql {kW) yang sesuai untuk sistem kipas yang dapat menghantar
udara yang berquantiti 80 m3/s pada tekanan 2300 Pa dengan ciri-ciri yang
berikut:
[b] Bincangkan Perbedzaan dan
idirectlY-driven ) dan jenis
(30 rnarkah)
ciri-cirinya diantara kioas berjenis psmacu terus
pemacu tak terus (indirectly-driven )'
= 7g%
= 90%
= 75 "/".
(50 markah)
Kecekapan Pandu kiPas
Kecekapan motor
Kecekapan kiPas
..71-
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7. [a] Huraikan satu alatan ventilasi khas untuk pengawasan faktor-faktor yang berikut:
(i) kelembapan {humidity),
{ii) halaiu udara yang tinggi ( high air velocity )'
{40 markah)
[b] Tekanan barometrik udara pada jalan rnasuk sebuah terowong udara 'X' ialah
109.65 kPa dan tekanan pada jalan keluar ialah 109.039 kPa. Halaju udara dalam
terowong 'X' ialah 80.23 mt/s dan terowong tersebut juga tidak tnempunyai
apajua halangan ataupun lain jenis punca rintangan'
Jika quantiti udara sebanyak 47.2 mt/s melalui sesuatu terowong 'Y' 305m
panjang dan berciri saperti terowong 'X', kehilangnan tekanannya ialah 0.087 kPa.
Kirakan ukur panjang (m) yang sebenar untuk terowong 'X'.
t50 markah)
[c] Tekanan barometrik pada tapak'A' dalam sesuatu rangkaian ventilasi ialah
102.55kPa. dan di tapak'B'nilainya ialah 110.06kPa. Purata ketumpatan udara
diantara dua tapak tersebut ialah 1.08. Kirakan nilai+erbedzaan-gkullingg!
{vertical ditference in heights) diantara kawasan 'A' dengan kawasan'B'.
{10 markah)
-ooo0ooo-
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